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Sztuk

Wlot kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV DN2004

Pokrywa w azu 800x800 typ CWLN z wywiewk  150mm, z zamkiem

Drabina stalowa COROL typ.CDR H=3,0 m z wysuwan  por cz

Zewn trzna szafka dla rozdzielni sterowniczej (dostarczana z t oczni )

Wentylacja komory z rur PVC DN150 z kominkiem nawiewnym

Przej cie szczelne ruroci gu t ocznego DN110

Przewód t oczny PE Ø40 pompy DP40 z zaworem zwrotnym i odcinaj cym DN5/4"

Przej cie szczelne ruroci gu grawitacyjnego DN200

Przej cie szczelne os ony kabla DN100

Wentylacja t oczni z rur PVC klejonego DN80 z kominkiem wywiewnym

Pompa do odwodnie  DP40 w studzience Ø 400mm
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Pompa wirowa Strate ST 65/80-150 1,5 kW

Nazwa elementuL.P

1 1
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Wylot ruroci gu t ocznego PE DN 1106
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15 cznik ko nierzowy dla rur PE DN100/110

2000
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Zbiornik metalowy z separatorami t oczni cieków AWALIFT 74/2
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16 Zasuwa ko nierzowa DN100

UWAGA:
- Posadzk  w komorze wyprofilowa  z 0,5% spadkiem do studzienki pompy [11]
- Poziomy odcinek ruroci gu odpowietrzaj cego u  ze spadkiem 0,5% do t oczni
- Ruroci gi mocowa  do cian obejmami z ko kami rozporowymi
- Owiercenia ko nierzy PN 10

ca . Powy sza specyfikacja s y tylko u atwieniu kompletacji dostawy.

Wszystkie przej cia szczelne cuchowe wykona  w trakcie monta u

Zbiornik t oczni cieków wraz z pe nym wyposa eniem technologicznym
i sterowaniem b  obj te zamówieniem u dostawcy jako kompletna

w nawi zaniu do rzeczywistych rz dnych projektowanych ruroci gów.

Studnia Ø2000 jest przewidziana jako prefabrykowana

15

17 Przep ywomierz elektromagnetyczny w wersji rozdzielczej DN100

Zawór hydrantowy z adapterem do monta u na ko nierzu DN50

Trójnik specjalny ko nierzowy DN100/50 stal k.o.

Zasuwa klinowa ko nierzowa DN50
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DN315
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PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW Z AGREGATEM
OCZNYM AWALIFT TYP 74/2 - 1,5 kW

SIE  KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z T OCZNI CIEKÓW
RUROCIAGIEM T OCZNYM I WEWN TRZN  LINI  ZASILAJ

OCZNI CIEKÓW DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL.
WOJSKA POLSKIEGO ORAZ SZKO Y PRZY UL. W. BRATA ALBERTA

CHMIELOWSKIEGO W MIEJSCOWO CI CZERNICA

ZAK AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZERNICA
55-003 CZERNICA, UL. KOLEJOWA 3
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Redukcja niecentryczna PVC DN250/20021 1

22 1
23 1

Redukcja niecentryczna PVC DN315/250

czka dwukielichowa PVC DN315
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AGREGAT T OCZNY AWALIFT TYP 74/2 - 1,5 kW


