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WYJAŚNIENIA (1)
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WNIOSEK
Dotyczy: Wymiana grzejnikéw w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy

Przedsigbiorstwo _ o zwraca si¢ do Zamawiajgcego z prosbg o
wyjasnienie jaki zakres robét przewiduje sig do realizacji dla w/w inwestycji.

W dokumentacii projektowej — opis techniczny w pkt. 4.2, 4.3, 4.4 znajduja si¢ informacje o koniecznosci
wykonania

- odpowietrznikéw automatycznych na pionach instalacji co

- izolacji termicznej na rurach sieci co oraz ogrzewania podiogowego

- petli ogrzewania podtogowego

Brak jakiejkolwiek informacii na ten temat w ogtoszeniu o zapytaniu ofertowym, przedmiarze oraz na rysunkach.
Prosimy o okreslenie czy w/w roboty sg przewidziane do realizacji.

Dodatkowo prosimy o wyjasnienie jakiego typu grzejniki nalezy zamontowaé. Projekt wspomina o arzejnikach z
zasilaniem dolnym CV z wbudowanym zaworem termostatycznym natomiast w przedmiarze w pozycji nr 8
uwzgledniono grzejniki bocznozasilane typu C wraz z dodatkowg pozycjig nr 9 na montaz zaworu
termostatycznego.




ODPOWIEDŹ:

1. Przy sporządzaniu oferty, w związku z niejasnościami dotyczącymi projektu, należy kierować się przedstawionym w postępowaniu przedmiarem.
2. Z podobnych powodów jak wymienione wyżej, w ofercie należy przyjąć zastosowanie grzejników typu C z zasilaniem bocznym oraz montaż zaworów termostatycznych.
